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514.617.543.402.421.055

SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON

cE 2 setores envolvidos

04/08/2025 17:44

Relatério Técnico de Fiscalizagcao de Acompanhamento de Marechal
Candido Rondon

RELATORIO TECNICO DE FISCALIZAGAO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO
RONDON

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE - Marechal Candido Rondon - PR

Maringa, setembro de 2025.

CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Conforme A Lei Federal n® 11.445/2007 - Politica Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto
Federal n® 7.217/2010 e atualizada e a alterada pela redacgao da Lei federal no. 14.026/2020, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento basico, a fiscalizagdo € parte essencial da atividade regulatéria, e
promove a melhoria dos servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana, manejo
de residuos sélidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

Para tanto, nos dias 05 a 07 de agosto de 2025, realizou-se fiscalizagao direta de acompanhamento no
municipio de Marechal Candido Rondon-PR, onde o principal objetivo foi verificar a conformidade dos
sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario quanto a normas e legislagbes pertinentes.

LEGISLAGAO

O municipio de Marechal Cadido Rondon contratou os servigos de regulagdo e fiscalizagdo do ORCISPAR
por meio do Contrato Administrativo n°02 celebrado em 22 de janeiro de 2024 com vigéncia até 2034. Os
trabalhos de fiscalizagdo e regulagdo dos municipios regulados pelo ORCISPAR estdo amparados,
principalmente, nas seguintes legislagbes vigentes:

Tabela 01: Principais leis, decretos, resolugbes e portarias que norteiam as fiscalizagdes realizadas pelo
ORCISPAR.

Legislagao Descrigcao
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Lei federal no. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico; cria o Comité

14.026/2020 Interministerial de Saneamento Basico; altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e
revoga a Lei n° 6.528, de 11 de maio de 1978.”

Lei federal no Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico e para a politica federal de
11.445/2007 saneamento basico e da outras providéncias.

Decreto federal no Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
7.217/2010 nacionais para o saneamento basico, e da outras providéncias.

Resolugdo CONAMA Dispde sobre a classificagao dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu
no 357/2005 enquadramento, bem como estabelece as condicbes e padrdes de langamento de
efluentes, e da outras providéncias.

Resolugdo CONAMA Dispbe sobre a classificacdo e diretrizes ambientais para o enquadramento das
no 396/2008 aguas subterraneas e da outras providéncias.

Resolugdo CONAMA Dispbe sobre as condi¢cdes e padroes de langamento de efluentes, complementa e
no 430/2011 altera a Resolugéo no 357, de 17 de margo de 2005, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.

Portaria no.256 do Aprova e estabelece os critérios e exigéncias para a apresentacdo da

IAP DECLARACAO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA DE
AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Parana e determina seu
cumprimento.

Portaria GM/M S no. Procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo
888/2021 do humano e seu padrao de potabilidade.
Ministério da Saude

Portaria n° Estabelece os requisitos sanitarios minimos a serem obedecidos no projeto,
443/BSB/1978 do  construgao, operagdo e manutengao dos servigos de abastecimento publico de agua
Ministério da Saude para consumo humano

NR 6 Equipamento de protecgao individual

NR 12 Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos

NR 10 Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade

NR 35 Esta Norma estabelece os requisitos minimos e as medidas de protegcao para o

trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organizagdo e a execugdo, de
forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores envolvidos direta ou
indiretamente com esta atividade.

Resolugdo CISPAR Aprova o Manual de Fiscalizacdo dos Prestadores de Servigos de Agua e Esgoto
no. 37 de 2022 regulados pelo Consoércio Intermunicipal de Saneamento do Parana (CISPAR).
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Resolugdo CISPAR Define as nao conformidades a serem verificadas na fiscalizacdo da prestagao dos
no. 39 de 2022 servicos de agua e esgoto no ambito dos municipios regulados pelo CISPAR.

Resolugdo CISPAR Dispbe sobre os procedimentos relativos as infragdes e penalidades aplicaveis, pelo
no. 40 de 2022 CISPAR, aos prestadores de servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario.

Resolugdo CISPAR Altera o teor da Resolugdo n° 39 de 04 de agosto de 2022, que trata do Manual de

no. 65 de 2022 Fiscalizagcdo de 04 de agosto de 2022 e Anexos.

ORCISPAR - Orgao Regulador do Consércio Intermunicipal de Saneamento do Parana

R. Pioneiro Miguel Jorddo Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhées — Maringa/Parana — CEP: 87.065-
660

Telefone: (44)3123-2800

AREA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAGAO

Informagdes Gerais

Razao Social: Servigo Municipal de Agua e Esgoto - SAAE de Marechal Candido Rondon
CNPJ: 76.878.669/0001-42

Representante: Fabio Alexandre Rogelmeier - Diretor Executivo

Endereco: Rua Santa Catarina, N° 750, Centro

Contatos: (45) 3284-5900 / saae@saaemcr.com.br

Sitio Eletronico: saaemcr.atende.net

Da documentacao solicitada, foram apresentados os seguintes documentos:
Documentos referentes a area operacional e administrativa:
1. 1. Outorgas das captagdes e de langamento de efluentes; Entregue;

. Declaracéao de entrega SINISA; Entregue;

. ART ou RRT do responsavel técnico; Entregue;

. Relatdrio de inadimpléncia dos ultimos 10 anos (ano a ano); Entregue;

. Relatdrio de cortes da autarquia (dezembro/2024); Entregue;

. Relatdrio de limpeza reservatorios (2025); Entregue;

. Licenca de operacao da ETE e ETA (se existir no sistema); Entregue;

. Projeto técnico de ETA/ETE; Entregue;

9. Projeto técnico de rede de agua/esgoto; Entregue;

10. Laudo de destinagdo adequada para lodo da ETE/ETA; Entregue;

11. Laudo de destinagdo adequada para os residuos quimicos; Entregue;

12. Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos; Entregue;

13. Plano de amostragem de 2025 (Portaria da consolidagao n° 888/2021); Entregue;
14. Laudos de andlises de agua:

* Microbioldgicas (todas as realizadas nos ultimos trés meses, saidas de tratamento e sistemas de
distribuicdo); Entregue;

* Cloro, Turbidez, Ph, Fluor, Cor (todas as realizadas nos ultimos trés meses); Entregue;

0 N O Ok~ WDN
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* Produtos secundarios da desinfecgéo (a mais recente de cada sistema); Entregue;
» Demais parametros/ semestrais (todas as realizadas em 2024, incluindo captagdes, redes de
distribuicdo e saidas de tratamento); Entregue;
15. Laudos semanais de monitoramento de cianotoxinas na agua bruta da ETA ou monitoramento
de cianobactérias mensal na captagao, quando captagao superficial. (todas realizadas nos ultimos
trés meses) Entregue;
16. Laudos de analises de esgoto e corpo receptor (todas as realizadas em 2024 e, a mais recente
de 2025); Entregue;
17. Declaragéo de carga poluidora 2024 (IAP). Entregue;
18. Matriculas dos iméveis da ETE, ETA e pogos assim como as serviddes de passagem; Entregue;
19. Inscrigdo no IBAMA (CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras); Entregue;
20. Croqui do sistema de abastecimento e de esgotamento sanitario; Entregue;
21. Ficha técnica de sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario em anexo
devidamente preenchida; Entregue;
22. Regulamento/Manual de Prestacao de Servigos; Entregue;
23. Carta de servigos aos usuarios; Entregue;
24. Plano de contingencia e emergéncia da agua; Entregue;
25. Plano de seguranga da agua (PSA); Entregue;
26. Plano Municipal de Saneamento e sua lei de aprovacgao; Entregue;
27. Licenga ambietal em caso de obras nos sistemas de agua e esgoto; Entregue;
28. Modelo de Fatura entregue ao usuario; Entregue;
29. Modelo de ordem de servico; Entregue;
30. Protocolo de Atendimento entregue ao usuario; Entregue;
31. Modelo de Contrato de Fornecimento entregue ao usuario; Entregue;
32. Registro de reclamagodes/solicitagdes dos usuarios (més anterior); Entregue;
33. Cronograma de leitura e faturamento; Entregue;
34. Relatoério de receitas do ano anterior; Entregue;
35. Relatério de despesas do ano anterior; Entregue;

36. Normas e procedimentos internos criados para prestagao de servigos (POPs operacionais, todos

que tiver); Entregue;
37. Registros de manutengdes realizadas no sistema elétrico (todas as unidades); Entregue;
38. Relatério operacional das unidades; Entregue;

Area Comercial.

Segue abaixo a lista de itens verificados na area admnistrativa fiscalizada em 2023. As nao conformidades
identificadas no Relatério de Fiscalizagado inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estdo
classificadas como "ndo conforme". Ja as n&o conformidades que foram corrigidas estéo indicadas como

"conforme".

Item Fiscalizado 1.554 - AREA ADMINISTRATIVA - DOCUMENTAGCAO (MARECHAL CANDIDO RONDON)

AREA ADMINISTRATIVA - DOCUMENTAGAO
Marechal Candido Rondon

Checklist: 1 - Area Comercial - Documentagéo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Endereco: R. Santa Catarina, 1045 - Centro, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. n°
1045. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado AREA ADMINISTRATIVA - DOCUMENTACAO
#161745075

Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (1 - Area Comercial - Documentagao)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme

Fotos de [00]

Foto 2
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Foto 11

Foto 13 Foto 14
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Foto 17

[1.1.3] O PMSB esta atualizado

[1.1.3] Observacgoes

[1.1.8] Ha matriculas e servidées de passagem (para todos os imoveis e
servidoes)

[1.1.8] Observacoes

[1.1.12] Ha planos de contingéncia e emergéncia para os sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario

[1.1.12] Observagoes

[1.3.2] Localizagao e acessibilidade das unidades do prestador sdao
adequadas

[1.3.2] Observagoes

Conforme

O Plano Municipal de
Saneamento Basico foi
revisado em maio de
2025. Foi apresentado
o plano e seu lei de
revisdo, Anexo 10.

Conforme

Foi apresentado
matriculas e servidées
de passagens para
todos os iméveis sob
responsabilidade do
prestador relatados no
relatério anterior. Anexo
"

N&o Conforme

N&o foi apresentado
PEC, porém o plano ja
esta em fase de
elaboragéo.

N&o Conforme
Nao é identificado

banheiro com
acessibilidade a
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pessoas com
deficiéncia e com

mobilidade reduzida.

ltem Fiscalizado 1.555 - AREA ADMINISTRATIVA - PRESTACAO DE SERVICOS (MARECHAL CANDIDO

RONDON)

AREA ADMINISTRATIVA - PRESTACAO DE SERVICOS
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 1 - Area Comercial - Prestacdo de Servigo
Sistema: Marechal Candido Rondon

R.
San;a " / = OPau;O
aﬂna ; j -
Embalamil Embalagens R. Pa o
e fang S
il ? <) - £
S i = ¢ 2 £
@ Rty & Miotel G g s
2 - : jHotel Gran o
© n (] L .
) S Gergje © Fenicia'Marechal @ > 3
g 'S g N

1045. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado AREA ADMINISTRATIVA - PRESTACAO DE
SERVICOS #161747518

Data de inicio da fiscalizagdo 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagées (1 - Area Comercial - Prestagdo de Servigo)

[00] Condi¢des gerais da fiscalizagao Conforme

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2
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Foto 11 Foto 12
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Foto 13

Foto 15 Foto 16

[2.2.3] O cadastro existente é atualizado Conforme

[2.2.3] Observagdes A plataforma de
cadastro atualmente
utilizada nédo permite a
inclusdo de usuarios
sem o preenchimento
das informacgdes
basicas obrigatérias.
Além disso, os
cadastros ja existentes
passam por
atualizagdes
constantes, garantindo
a manutencao dos
dados de forma correta

e atualizada.
[2.4.6] A execucdo de leitura é satisfatoria Conforme
[2.4.6] Observagoes ineficiéncia no

processo de leitura foi
sanada por meio da
contratacdo de novos

colaboradores

responsaveis por essa

atividade, conforme
demonstrado no

quadro de leituristas

apresentado no Anexo

12.

[2.6.17] O registro das reclamacgées e solicitagcdes do usuario € mantido Nao Conforme
atualizado
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[2.6.17] Observacées N&o ha registro de
atendimentos nao
vinculados a ordem de

servico.
[2.6.29] A formalizagao (entrega) do Contrato de Prestagdo ao usuario é Nao Conforme
realizada
[2.6.29] Observagdes A entrega de contrato
formal é realizada
apenas nos casos de
ligagbes classificadas
como de classe
especial. Para as
ligacdes basicas de
usuarios, a
formalizagéo ocorre por
meio de requerimento
de ligagéo.
[2.6.43] O Codigo de Defesa do Consumidor dos servigos é disponibilizado Nao Conforme
no atendimento ao usuario
[2.6.43] Observagdes Nao identificado.
[2.6.44] A Portaria do Ministério da Saude que dispoe sobre os padrdes de Nao Conforme
potabilidade da agua é disponibilizada no atendimento ao usuario
[2.6.44] Observagdes Nao identificado.
[2.6.46] E disponibilizado ao ORCISPAR relatério contendo informagées Nao Conforme
sobre o nimero de reclamagées, agrupadas mensalmente por motivo
[2.6.46] Observagées N&o identificado.

Notas complementares e recomendacgées técnicas / operacionais:

« E obrigatéria a disponibilizacdo de banheiros acessiveis no prédio destinado ao atendimento ao publico.
Recomenda-se a realizacdo das adequagbes necessarias em conformidade com a Lei Federal n°
10.098/2000 e a NBR 9050;

« Recomenda-se a implementagdo de rotina especifica para o registro de reclamagdes, solicitagbes e
manifestagcbes que ndo estejam vinculadas diretamente a ordens de servigo. Tal medida garantira a
atualizacdo integral do sistema de atendimento, assegurando que todos os contatos realizados pelos
usuarios sejam devidamente registrados e acompanhados;

« Recomenda-se disponibilizar, na area de atendimento ao publico, QR Codes que direcionem os usuarios
diretamente ao Cdédigo de Defesa do Consumidor e a Portaria GM/MS n° 888/2021 do Ministério da
Saude, de forma a facilitar o acesso as informagdes legais e normativas aplicaveis aos servigos prestados;

« Recomenda-se a elaboragéo de relatério de gestao, ao final de cada exercicio, contendo o compilado das
reclamacgdes recebidas pela ouvidoria do prestador, devidamente agrupadas por més, em conformidade
com os requisitos estabelecidos pela Lei n° 13.460/2017.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

CAPTACAO

A lista de verificagdo seguiu os itens indicados na Resolugdo do CISPAR no. 39 de 2022 que constam no
Agua Tratada e subitem captagdes.
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Segue, abaixo, a relagdo dos itens verificados nas captacdes de agua fiscalizadas em 2023. As nao
conformidades identificadas no Relatério de Fiscalizagdo inicial e que permaneceram no momento do
acompanhamento foram classificadas como “ndo conforme”. Ja aquelas que foram sanadas encontram-se
registradas como “conforme”. Ressalta-se que as unidades que ndo apresentaram apontamentos no relatorio
inicial também foram vistoriadas, com o objetivo de acompanhamento do sistema, ndo havendo geragéo de
novas nao conformidades.

Item Fiscalizado 1.434 - POCO TUBULAR 001 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 001
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

¢

Marcos Vaitiman
" Montador de Méveis

Google Map data ©2025

Endereco: CWH3+6V Marechal Candido Rondon, PR, Brasil. . CEP: 85960-000 / Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 001 #158305833
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2
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Foto 9 Foto 10

do 1035,

Foto 11 Foto 12
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Foto 15 Foto 16

Foto 17

Item Fiscalizado 1.435 - POCO TUBULAR 002 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 002
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Fiscalizado POCO TUBULAR 002. #158345752
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigdes gerais da fiscalizagao Conforme
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Map data ©2025
Endereco: CWC6+FV - Mal. Candido Rondon, PR, 85960-000, Brasil. . CEP: 85960-000 /

Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
ndo conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 3

Foto 5 Foto 6
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Foto 8

Foto 13 Foto 14

Item Fiscalizado 1.437 - POCO TUBULAR 003 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 003
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 16/208
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4

Google Map data ©2025

Endereco: CW56+G2 Marechal Candido Rondon, PR, Brasil. . CEP: 85960-000 / Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 003 #159687696
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéo,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 10

Foto 11

Item Fiscalizado 1.438 - POCO TUBULAR 005 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 18/208
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POGO TUBULAR 005
| Marechal Candido Rondon |

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

¢

Google Map data ©2025

Endereco: 262J2222+22. .

Fiscalizado POCO TUBULAR 005 #159689244
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagoes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 19/208
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Foto 11 Foto 12
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Item Fiscalizado 1.440 - POCO TUBULAR 008 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 008
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

’ FRIGORIFICO FISCHER @)
-

Endereco: R. Ceara, 291 - Lider, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. n° 291. . CEP:
85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Map data ©2025

Fiscalizado POCO TUBULAR 008 #159724802
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 21/208
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Constatou-se que, na

[00] Observagoes
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 5

Foto 7 Foto 8

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 22/208
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Marechal Canddg Rorain PR
ST 00

Foto 15

Item Fiscalizado 1.441 - POCO TUBULAR 009 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 009
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 23/208
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Map data ©2025

Endereco: R. Vitéria, 40 - Alvorada, Mal. Candido Rondon - PR, 85963-250, Brasil. n° 40. . CEP:

85963-250 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana
POCO TUBULAR 009 #159728386

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)
Conforme

[00] CondigGes gerais da fiscalizagao

Fotos de [00]

Foto 2

Foto 4

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 12

Foto 13
[1.3.1.3 ] Ha diagrama unifilar atualizado no quadro com especificacées do Nao Conforme
sistema de aterramento
[1.3.1.3 ] Observagdes N&o identificado.

[1.3.29] E realizada a limpeza periédica do pogo (é obrigatéria a N/A
apresentacao de laudos técnicos referentes a limpeza)

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 25/208
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[1.3.29] Observagées Nao se aplica, tendo
em vista que,

inicialmente, é
necessario realizar
estudos técnicos que
subsidiem a definicao
da periodicidade mais
adequada para a
atividade em questao.

Item Fiscalizado 1.443 - POCO TUBULAR 010 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 010
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Google Map data ©2025

Endereco: FWGH+H2 - Mal. Candido Rondon, PR, 85960-000, Brasil. . CEP: 85960-000 /
Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

POCO TUBULAR 010 #159728969

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagcao 07/08/2025

Observacgoes Gerais
Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

Fotos de [00]

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 26/208
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Foto 3 Foto 4
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Foto 11

[1.3.1.3 ] Ha diagrama unifilar atualizado no quadro com especificagdes do Nao Conforme
sistema de aterramento

[1.3.1.3 ] Observagées Nao identificado.

[1.3.29] E realizada a limpeza periédica do pogo (é obrigatéria a N/A

apresentacao de laudos técnicos referentes a limpeza)

[1.3.29] Observagdes N&o se aplica, tendo
em vista que,

inicialmente, é
necessario realizar
estudos técnicos que
subsidiem a definicao
da periodicidade mais
adequada para a
atividade em questao.

Item Fiscalizado 1.444 - POCO TUBULAR 011 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 011
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

4

Google Map data ©2025

Endereco: FWCP+7M - Mal. Candido Rondon, PR, 85960-000, Brasil. . CEP: 85960-000 /
Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 011 #159734398

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 28/208
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Data de inicio da fiscalizagdo 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢bes gerais da fiscalizagao Conforme

Fotos de [00]

Foto 7 Foto 8

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 9 Foto 10

[1.3.1.3 ] Ha diagrama unifilar atualizado no quadro com especificagdes do N&o Conforme
sistema de aterramento

[1.3.1.3 ] Observagoes Nao identificado.

[1.3.29] E realizada a limpeza periédica do pogo (é obrigatéria a N/A

apresentacao de laudos técnicos referentes a limpeza)

[1.3.29] Observagées Nao se aplica, tendo
em vista que,

inicialmente, é
necessario realizar
estudos técnicos que
subsidiem a definicao
da periodicidade mais
adequada para a
atividade em questao.

Item Fiscalizado 1.445 - POCO TUBULAR 013 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 013
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

4

Google Map data ©2025

Endereco: GX7V+6J Novo Trés Passos, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 013 #159820012

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 30/208
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30/01/26, 16:42
05/08/2025

Data de inicio da fiscalizagdo
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢bes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 8

Foto 9

PR

i’ de comanao

Foto 14

Foto 15

Item Fiscalizado 1.446 - POCO TUBULAR 014 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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POCO TUBULAR 014
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

4

Google Map data ©2025

Endereco: GX7V+6J Novo Trés Passos, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 014 #159821714
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢des gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 5

Foto 10

Item Fiscalizado 1.447 - POCO TUBULAR 015 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 015
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 34/208
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Endereco: CW4J+V4 - Margarida, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. . CEP: 85960-
000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

POCO TUBULAR 015 #159822535

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéo,

nao houve registro de
nao conformidades no
Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1

Map data ©2025

35/208



30/01/26, 16:42 ORCISPAR - Orgéo Regulador do Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Parana | 1Doc

W

Foto 10

Foto 11

Item Fiscalizado 1.448 - POCO TUBULAR 016 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 36/208
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POCO TUBULAR 016
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Arrolo FWdo

4

Google Map data ©2025

Endereco: CW48+6F Margarida, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade: Marechal
Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 016 #159823042
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢des gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 37/208
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Foto 13

Item Fiscalizado 1.450 - POCO TUBULAT 018 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 018
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Google Map data ©2025

Endereco: R. Dalias, 994 - Jardim Higienépolis, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil.
n°® 994. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 018 #159825659
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme

Fotos de [00]

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 39/208
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Foto 5

[1.3.1.3 ] Ha diagrama unifilar atualizado no quadro com especificagdes do Nao Conforme
sistema de aterramento

[1.3.29] E realizada a limpeza periédica do pogo (¢ obrigatéria a N/A

apresentacao de laudos técnicos referentes a limpeza)

[1.3.29] Observagées Nao se aplica, tendo
em vista que,

inicialmente, é
necessario realizar
estudos técnicos que
subsidiem a definicao
da periodicidade mais
adequada para a
atividade em questao.

Item Fiscalizado 1.451 - POCO TUBULAR 019 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 019
[ Marechal Candido Rondon ]

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 40/208
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Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Organicos'Paullinia
(Moinho Ecoldgico... \e/

Associagao dos Técnicos o
Agricolas no Parana \¥/

4

2]
e
| = .
& Guarani Esporte Clube 9/
O
£
X Marcenaria BIackTie-,@j

Google Map data ©2025

Endereco: CW5G+24 Margarida, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade: Marechal
Candido Rondon, Parana

POCO TUBULAR 019 #159828007

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigdes gerais da fiscalizagao Conforme

Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no
Relatério de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

[00] Observagoes

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 6

Foto 11 Foto 12
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Item Fiscalizado 1.452 - POCO TUBULAR 020 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POGO TUBULAR 020
| Marechal Candido Rondon |

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

\(

Google Map data ©2025

Endereco: CW35+HX Marechal Candido Rondon, PR, Brasil. . CEP: 85960-000 / Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 020 #159832330
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagcado 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 43/208
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[00] Observagodes Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 5
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Foto 9

Item Fiscalizado 1.453 - POCO TUBULAR 101 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POGO TUBULAR 101
| Marechal Candido Rondon |

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Google Map data ©2025

Endereco: FRQ2+7F - Novo Horizonte, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. . CEP:
85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 101 #159833177
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme
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Constatou-se que, na

[00] Observagoes
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°
015/2023.

Fotos de [00]
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Item Fiscalizado 1.454 - POCO TUBULAR 102 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 102
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Fiscalizado POCO TUBULAR 102 #159838572
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigoes gerais da fiscalizagado Conforme
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4

30/01/26, 16:46

Map data ©2025
Endereco: FP7P+55 Bom Jardim, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . CEP: 85960-000 /

Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéo,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 6

Foto 5
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Foto 10

TP 1

Chindis’ de comanda

Foto 14

Foto 15 Foto 16

Item Fiscalizado 1.455 - POCO TUBULAR 103 (MARECHAL CANDIDO RONDON)
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POCO TUBULAR 103
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

\ 4

Aurora

Google Map data ©2025

Endereco: CQQJ+V8 Iguiporad, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade: Marechal
Candido Rondon, Parana

POCO TUBULAR 103 #159840018

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢des gerais da fiscalizagao Conforme

Constatou-se que, na
unidade em questéo,
nao houve registro de
nao conformidades no
Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

[00] Observagoes

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 3

Foto 6

Foto 9

Foto 11 Foto 12
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Foto 15 Foto 16

Item Fiscalizado 1.456 - POCO TUBULAR 105 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 105
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Map data ©2025

Endereco: FVQJ+G4 Novo Horizonte, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 105 #159841271
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais
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Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Cavoamenio

Pa
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Foto 12

Item Fiscalizado 1.457 - POCO TUBULAR 106 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 106
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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4

Google Map data ©2025

Endereco: GX7W+G9 - Novo Trés Passos, Mal. Candido Rondon - PR, 85940-000, Brasil. .
CEP: 85940-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

POCO TUBULAR 106 #159861440

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéo,

nao houve registro de
nao conformidades no
Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 8
MANUAL

v BELLIGA

 AUTOMATICO

Foto 10

Foto 12

Item Fiscalizado 1.458 - POCO TUBULAR 107 (MARECHAL CANDIDO RONDON)
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POCO TUBULAR 107
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Google Map data ©2025

Endereco: R. Criciima, 2 - Porto Mendes, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. n° 2. .
CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 107 #159862137
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condi¢des gerais da fiscalizagao Conforme

Fotos de [00]

Foto 2

Foto 3 Foto 4
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PTR 0T

Foto 11

Foto 13 Foto 14
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Foto 15
[1.3.2 ] As instalagbes encontram-se em bom estado de conservagao Nao Conforme
[1.3.2 ] Observagoes Estrutura da casa de
comendo demanda
reformas.

[1.3.1.3 ] Ha diagrama unifilar atualizado no quadro com especificagoes do Nao Conforme

sistema de aterramento

[1.3.1.3 ] Observacdes Nao identificado.

[1.3.29] E realizada a limpeza periédica do pogo (é obrigatéria a N/A

apresentacao de laudos técnicos referentes a limpeza)

[1.3.29] Observagées N&o se aplica, tendo
em vista que,

inicialmente, é
necessario realizar
estudos técnicos que
subsidiem a definicao
da periodicidade mais
adequada para a
atividade em questao.

Item Fiscalizado 1.459 - POCO TUBULAR 109 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 109
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

)
&

XD
ArroioQ’

Google Map data ©2025
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Endereco: HWMC+3Q Planalto do Oeste, Nova Santa Rosa - PR, Brasil. . Cidade: Nova Santa
Rosa, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 109 #159867555
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagoes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 2

Foto 3 Foto 4
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Foto 13 Foto 14
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Foto 15

Item Fiscalizado 1.460 - POCO TUBULAR 110 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 110
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

BralarArtiticial
de Porto Mendes @ 'P( e‘“a‘ée‘-"‘
e} °
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» E S
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Lazer Annita @ = o 2
Wanderer a0° ool
?“Q\O G“a“a
Google R Ricardo Mocar Map data ©2025

Endereco: R. Artur Bernardes, 11 - Porto Mendes, Mal. Candido Rondon - PR, 85973-038,
Brasil. n® 11. . CEP: 85973-038 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 110 #159868000
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 62/208
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Constatou-se que, na

[00] Observagoes
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]
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Foto 11 Foto 12

Item Fiscalizado 1.461 - POCO TUBULAR 1027 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

POCO TUBULAR 1027
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

4

Endereco: 7W5P+F3 Sao Roque, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade: Marechal

Candido Rondon, Parana

Fiscalizado POCO TUBULAR 1027 #159868309
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1

Map data ©2025
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Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]
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Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14

Item Fiscalizado 1.462 - MINA 001 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

MINA 001
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

Hospedare Hotel Ecoldgico
Rodolfo
Rieger

Lago Municipal o
De Marechal Candido... "%/

Map data ©2025

Endereco: Av. Rio Grande do Sul, 1730 - Universitario, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000,
Brasil. n® 1730. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana
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Fiscalizado MINA 001 #159869494

Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] CondigGes gerais da fiscalizagao Conforme
Constatou-se que, na
unidade em questao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

[00] Observacgoes

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 4

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1 67/208



30/01/26, 16:46 ORCISPAR - Orgéo Regulador do Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Parana | 1Doc

Item Fiscalizado 1.463 - MINA 002 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

MINA 002
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon

’ FRIGORIFICO FISCHER-@-

Endereco: R. Ceara, 291 - Lider, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. n°® 291. . CEP:
85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado MINA 002 #159869639
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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o

Foto 3 Foto 4

Item Fiscalizado 1.464 - MINA 004 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

MINA 004
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Map data ©2025

Endereco: R. Dalias, 994 - Jardim Higienépolis, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil.
n°® 994. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado MINA 004 #159869774
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme
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[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

Foto 5

Item Fiscalizado 1.465 - MINA 005 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

MINA 005
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Endereco: Av. Rio Grande do Sul, 1341 - Sao Lucas, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000,
Brasil. n® 1341. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado MINA 005 #159869931
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais

Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)

[00] Condigbes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéo,

nao houve registro de
nao conformidades no
Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

Item Fiscalizado 1.466 - MINA 006 (MARECHAL CANDIDO RONDON)

MINA 006
[ Marechal Candido Rondon ]
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Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo

30/01/26, 16:46
Sistema: Marechal Candido Rondon
=
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Map data ©2025

o.Kiri Japonés-
N\ Linha Peroba
R. Safvadm

Endereco: R. Cabral, 2802 - Alvorada, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-160, Brasil. n® 2802. .

CEP: 85960-160 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

MINA 006 #159870007

Fiscalizado
Data de inicio da fiscalizagado 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025
Observagoes Gerais
Conforme

Constatagées (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Subterraneo)
Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
ndo conformidades no
Relatério de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

[00] Condig6es gerais da fiscalizagao

[00] Observagoes

Fotos de [00]

Foto 2
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Item Fiscalizado 1.467 - CAPTAGAO RIO ARROIO FUNDO (MARECHAL CANDIDO RONDON)

CAPTAGAO RIO ARROIO FUNDO
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Abastecimento de Agua - Manancial Superficial
Sistema: Marechal Candido Rondon

Al’fo" ’
%
(&7

) Organicos Paullinia
% ‘@/'(Moinho Ecoldgico...

Associagao dos Técnicos_o_
Agricolas no Parana \¥/

Google Map data ©2025

Endereco: CW5J+P4 Marechal Candido Rondon, PR, Brasil. . CEP: 85960-000 / Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado CAPTACAO RIO ARROIO FUNDO #159871679
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais
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Constatagdes (2 - Abastecimento de Agua - Manancial Superficial)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Notas complementares e recomendacgoes técnicas / operacionais:

« Recomenda-se que sejam elaborados diagramas unifilares para os quadros dos pogos e que sejam
devidamente impressos e afixados em local visivel e de facil acesso no interior ou na parte interna da porta
do quadro;

« Recomenda-se que seja mantido, com frequéncia definida pelo prestador (exemplo: mensal), o
monitoramento sistematico do nivel dos pogos, de modo a permitir o acompanhamento da disponibilidade
hidrica e a adogédo de medidas preventivas em caso de variagbes anormais;

+ Recomenda-se a elaboragédo e implementacdo de um relatério operacional da unidade, no qual sejam
registradas, de forma sistematica, todas as atividades realizadas, tais como manutengbes elétricas,
medi¢cdes do nivel do pogo, limpezas do quadro elétrico ou da casa de comando, entre outras agbes
pertinentes a operacdo e manutengdo da estrutura. Tal pratica contribui para o histérico técnico da
unidade, facilita o controle interno e auxilia no atendimento as exigéncias regulatérias;

« Recomenda-se a elaboragéo e execugdo de um cronograma periédico de limpeza das casas de comando
e dos quadros elétricos, visando a preservacdo da integridade dos sistemas e a garantia de condigbes
adequadas de operagédo e manutencgao.

o Para o PTP 001, recomenda-se a devida adequagéo e reparo do portdo de acesso, de modo a garantir o
isolamento da area do pogo e impedir a entrada de pessoas nao autorizadas;

e Para o PTP 001 e PTP 003, recomenda-se a instalagdo de sistema de iluminagdo artificial, de modo a
assegurar adequada visibilidade e condigdes seguras de operagdo e manutengcédo do quadro de comando
do poco;

e Para o PTP 014, recomenda-se a devida adequagéo dos alambrados, de modo a garantir o isolamento da
area do poco e impedir a entrada de pessoas ndo autorizadas e a adequacgédo da laje sanitaria do
pogo conforme a ABNT NBR 12212:2017;

o Parao PTP 015 e PTP 016, recomenda-se a adequacao da laje sanitaria do pogo conforme a ABNT NBR
12212:2017;

e Para o PTP 018, recomenda-se a instalgao de isolamento na area ao redor do pogo, de modo a impedir a
entrada de pessoas nao autorizadas;
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Para o PTP 019, recomenda-se a adequacdo da laje sanitaria do pogco conforme a ABNT NBR
12212:2017 e a adequacéo da lateral do quadro de comando;

Para o PTP 020, recomenda-se que o prestador providencie a instalagcdo de placa informativa em local
visivel e duravel, contendo, no minimo, as informacdes relativas a identificacdo dos pogos. Como:
profundidade, vaz&do outorgada, numero da outorga, coordenadas geograficas, nome do aquifero
explorado;

Para o PTP 101, recomenda-se a adequagdo do quadro de comando substituindo ou realocando o
disjuntor externo, de forma que seja integrado e protegido dentro de quadro adequado. Avaliar a
necessidade de instalar dispositivo de protegéo contra surtos (DPS) e disjuntor DR;

Para o PTP 102, recomenda-se a adequagao do quadro de comando instalar canaletas internas ou
amarras técnicas para melhor organizagdo da fiagdo. Garantir que todo o sistema esteja devidamente
aterrado e avaliar a necessidade de instalar dispositivo de prote¢ao contra surtos (DPS) e disjuntor DR;
Para o PTP 103, recomenda-se a adequagéo do quadro de comando garantindo que todo o sistema esteja
devidamente aterrado e readequar as tomadas externas e os disjuntores associados, instalando-os dentro
da caixa de protegao;

Para o PTP 105, recomenda-se a adequacao do quadro de comando. Readequar os condutores soltos e
avaliar a necessidade de instalar dispositivo de protegado contra surtos (DPS) e disjuntor DR. Garantir que
todo o sistema esteja devidamente aterrado;

Para o PTP 106, recomenda-se a adequacdo do quadro de comando. Padronizar condutores conforme
carga, utilizando cores adequadas e bitolas compativeis. Instalar dispositivo de prote¢do contra surtos
(DPS) e avaliar a intalagdo de disjuntor DR. Remover adaptagdo com lampada incandescente e garantir
que todo o sistema seja devidamente aterrado;

Para o PTP 107, recomenda-se e avaliar a necessidade de instalar dispositivo de protegao contra surtos
(DPS) e disjuntor DR no quadro de comando. Recomenda-se que seja realizado investimentos na reforma
da casa de comando;

Para o PTP 109, recomenda-se a instal¢gao de isolamento na area ao redor do pogo, de modo a impedir a
entrada de pessoas nao autorizadas. No quadro de comando, instalar dispositivo de protegao contra surtos
(DPS) e avaliar a intalagéo de disjuntor DR.

Para o PTP 1027, recomenda-se a instal¢gdo de telas de protegéo contra insetos nas aberturas da casa de
comando.

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA

ista de verificagdo seguiu os itens indicados na Resolugdo do CISPAR no. 39 de 2022 que constam no item

Agua Tratada e subitem elevatérias.

Segue abaixo a lista de itens verificados nas estacbes elevatérias de agua fiscalizadas em 2023. As nao

co

nformidades identificadas no Relatério de Fiscalizagdo inicial que foram mantidas durante o

acompanhamento estado classificadas como "ndo conforme". Ja as ndao conformidades que foram corrigidas
estdo indicadas como "conforme". Ressalta-se que as unidades que ndo apresentaram apontamentos no

rel
do

atorio inicial também foram vistoriadas e se encontram na lista abaixo, com o objetivo de acompanhamento
sistema, ndo havendo geracdo de novas nao conformidades.

ltem Fiscalizado 1.520 - ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 001 (MARECHAL CANDIDO
RONDON)

ESTAGCAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 001
Marechal Candido Rondon

Checklist: 2 - Estagdo Elevatéria de Agua - EEA
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Hospedare Hotel @ = Ecolégico

Rodolfo
Rieger

Lago Municipal o
De Marechal Candido... "%/

Endereco: Av. Rio Grande do Sul, 1730 - Universitario, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000,
Brasil. n°® 1730. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 001

Fiscalizado

#161280285
Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Estagdo Elevatéria de Agua - EEA)

[00] Condicdes gerais da fiscalizacédo Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 1 Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Foto 10

Foto 11 Foto 12
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Foto 15

ltem Fiscalizado 1.521 - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 002 (MARECHAL CANDIDO
RONDON)

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 002
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Estagéo Elevatoria de Agua - EEA
Sistema: Marechal Candido Rondon

’ FRIGORIFICO FISCHER (@)

Map data ©2025

Endereco: R. Ceara, 291 - Lider, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000, Brasil. n° 291. . CEP:
85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 002
#161303501

Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observacgoes Gerais
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Constatagdes (2 - Estagdo Elevatéria de Agua - EEA)

[00] Condicdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nado conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

EXTINTOR

Foto 7 Foto 8
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ltem Fiscalizado 1.522 - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 004 (MARECHAL CANDIDO
RONDON)

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 004
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Estacéo Elevatéria de Agua - EEA
Sistema: Marechal Candido Rondon

Google Map data ©2025

Endereco: GX7V+6J Novo Trés Passos, Marechal Candido Rondon - PR, Brasil. . Cidade:
Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 004
#161303936

Data de inicio da fiscalizagédo 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagoes (2 - Estagdo Elevatoria de Agua - EEA)

[00] Condigdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagoes Constatou-se que, na
unidade em questéo,
nao houve registro de
nao conformidades no

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1

80/208



30/01/26, 16:46 ORCISPAR - Orgéo Regulador do Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Parana | 1Doc
Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]

Foto 10
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ltem Fiscalizado 1.523 - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 006 (MARECHAL CANDIDO

RONDON)

ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 006
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Estacéo Elevatéria de Agua - EEA
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Map data ©2025

Endereco: Av. Rio Grande do Sul, 1341 - Sao Lucas, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-000,
Brasil. n® 1341. . CEP: 85960-000 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado

#161308120
Data de inicio da fiscalizagédo 05/08/2025
Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagdes (2 - Estagado Elevatéria de Agua - EEA)

[00] Condigoes gerais da fiscalizagao

[00] Observagoes

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 006

Conforme

Constatou-se que, na
unidade em questéo,
nao houve registro de
nao conformidades no

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=486E9832E21460594B89D9EA&itd=10&origem=listagem&Il=1
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Relatorio de
Fiscalizagao n°®
015/2023.

Fotos de [00]
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ltem Fiscalizado 1.524 - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 007 (MARECHAL CANDIDO
RONDON)

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 007
[ Marechal Candido Rondon ]

Checklist: 2 - Estagéo Elevatéria de Agua - EEA
Sistema: Marechal Candido Rondon
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Google Map data ©2025

Endereco: R. Cabral, 2691 - Alvorada, Mal. Candido Rondon - PR, 85960-160, Brasil. n® 2691. .
CEP: 85960-160 / Cidade: Marechal Candido Rondon, Parana

Fiscalizado ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA - 007
#161308980

Data de inicio da fiscalizagao 05/08/2025

Data de término da fiscalizagao 07/08/2025

Observagoes Gerais

Constatagoes (2 - Estagdo Elevatéria de Agua - EEA)

[00] Condigdes gerais da fiscalizagao Conforme

[00] Observagées Constatou-se que, na
unidade em questéao,
nao houve registro de
nao conformidades no

Relatorio de
Fiscalizagao n°
015/2023.

Fotos de [00]
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